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Anschluss-Schema fur Elektriker

Schalter Auf/Ab
Anschluss von Raffstorenantrieb an
Schalter oder Steuergerat.
1 N Neutralleiter blau
—PE 2 N Auf braun
0 @ 1 3 W Ab schwarz
PE @ Schutzleiter gelb/grin
2
D3
!
Funk
Anschluss ans Netz, Bedienung Uber Funk.
1 MW Neutralleiter blau
—PE 2 L Phase braun
PE & Schutzleiter gelb/grin
2
J@3
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Anschluss-Schema fur Elekiriker

STAK 4

Anschluss von Raffstorenantrieben mit Arbeitsstellung an Schalter oder Steuergerat

— PE 1 W Abil grau
2 W Ab2 schwarz
o ;% @1 3 A Auf braun
a2 4 N Neutralleiter blau
@D 3 PE @ Schutzleiter gelb/grin
{4
Verkabelung des Antriebs: Nach unten
1 ¥ Antrieb 1{ Lamellen gedfinet Schwarz
L—we2 b4 Phase (L) 5 | Nachunten, Lamellen|
) St;cl:e_rb z A geschlossen
e e N 5 | 3| Nach oben Braun oder rot
i Neutralleiter (N) 4 Blau
= = Schutzleiter (¥) 15 | Griin - gelb

Masse

122

STAK 4 STAS 4 STAK 4 " STAS4

27
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Anschluss-Schema fur Elektriker

Kabelverbindung STAK 3 | STAS 4 Kabelverbindung STAK 4 | STAS 3
1 N 1 -
2 AUF 2 AB
3 AB 3 AUF
+ gelb/grin 4 N
+ gelb/grin
[ 1 [ 1
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1 - 1 N

2 AB 2 AUF

3 AUF 3 AB

4 N + gelb/gran
+ gelb/grin
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